
女川原子力発電所　２号機

注１．排ガス放射線モニタは、検出器に入射する放射線の量を「電流値（Ａ：アンペア）」として表す測定器です。

女川原子力発電所２号機　概略図
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【単位：×10-10（Ａ）】

２０２５年

100

90

80

70

低圧
タービン

… 蒸気の流れ

… 水の流れ

低圧
復水ポンプ

高圧
復水ポンプ

給水
ポンプ

原子炉格納容器

原子炉圧力容器

圧力抑制室
プール

主蒸気隔離弁

主復水器

発電機

海水

循環水ポンプ

主変圧器

希ガスホールド
アップ塔

排気筒

高圧
タービン

燃
料

制
御
棒

排ガス放射線モニタ値

原子炉
再循環
ポンプ

【管理目安値】 警報設定値：9.5×10-9（Ａ）以下

最新値(6月29日)：7.6×10-12（Ａ）


