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P１ 

P２ 

P４ 

P３ 

：全開 

：全閉 

：逆止弁 

：ＨＣＵ内のフィルタ 
（マニホールドフィルタ） 

凡例 

：逆止弁（オリフィス付） 

制御棒駆動水圧系系統概略図（事象発生時の状態） 

アキュムレータ 窒素容器 

挿
入 

制御棒 

水 

窒素 

挿入側 

１０２弁 
１２１弁 １２２弁 

１２３弁 １２０弁 

１０５弁 

１０３弁 
１０１弁 

１２６弁 
１０４弁 １１３弁 

１１２弁 

１２７弁 

スクラム排水ヘッダへ 

Ｆ５０２ 

Ｆ５０１ 

ベント 

ベント 

排水受皿 

１０７弁 

充てん水ヘッダより 

駆動水ヘッダより 

冷
却
水
ヘ
ッ
ダ
よ
り 

排水ヘッダへ 

：漏えいしたと推定される弁 

異物が噛み込み 漏えい 

取替作業時に異物が混入 


